
 

 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE  

 

 

Montare senzor detector de gaze la sediul „CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI SERVICII 

TOMIS”, din Str. Nicolae Titulescu, Nr. 32, Constanța, Consiliul Județean Constanța, cu următoarele 

specificații tehnice ale acestuia: 

 

• Senzor: Semiconductor SnO2;  

• -Putere consumată: 3VA;  

• Gaz detectat: metan;  

• Dimensiuni: 115 x 75 x 43 mm (L x 1 x h);  

• Culoare: alb;  

• Tensiune de alimentare: 220 V ac (-15% + 10%) 50/60Hz; 

• -Prag de alarmare: 9% LIE;  

• Timp de stabilizare inițială: 2 min 30 sec; 

• Interval de alarmare: 3% - 20% LIE;  

• Material: ABS V0; 

• Alarmă sonoră - min. 85 dB la lm; 

Garanție 24 de luni. 


