CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
DIRECTIA GENRALA A.D.P.P.- A.J.T.

e Tel.: +40-241.488.001 / Fax:+40-372.007.000 & ¢-mail: consjud@cjc.ro o

Qrp{obat,

Presedinte,
Marius’Hdria Tutuianu

CAIET DE SARCINI
privind achizitia de servicii de intretinere si reparatie a sistemelor de detectare,
semnalizare si avertizare in caz de incendiu, precum si de asigurarea
iluminatului de sigurant, semnalizare si continuarea lucrului de la Pavilionul

Expozitional Constanta si Centrul Militar Zonal Constanta

PREAMBUL

Prezentele specificatii tehnice fac parte integranta din referatul de necesitate si
trebuie indeplinite in totalitate. Ofertele care se abat de la prevederile prezentelor
specificatii tehnice vor fi luate in considerare numai in masura in care propunerea
tehnica oferita face dovada asigurdrii unui nivel calitativ superior cerintelor minimale

din prezentul document.

A. OBIECTUL SI DURATA ACHIZITIEI

Al. Consiliul Judetean Constanta doreste: " Achizitia de servicii de
intretinere si reparatie a sistemelor de detectare, semnalizare si avertizare in caz
de incendiu, precum si de asigurarea iluminatului de siguranti, semnalizare i
continuarea lucrului de la Pavilionul Expozitional Constanta si Centrul Militar
Zonal Constanta, compusa din:

Lot 1. La Pavilionul Expozitional Constanta din bld. Mamaia, nr. 331A:

a. sistem de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu;
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b. sistem iluminat de sigurantd, semnalizare si continuarea lucrului.
Lot 2.La Centrul Militar Zonal Constanta din str. Mircea cel Batran, nr. 106,
a. sistem de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu;

b. sistem iluminat de siguranta, semnalizare si continuarea lucrului.

A2. Durata de prestare a serviciilor de intretinere si reparatie a sistemelor de
detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu, si a iluminatului de sigurant,
semnalizare si continuarea lucrului pentru cele doud locatii - Pavilionul Expozitional

Constanta si Centrul Militar Zonal Constanta - va fi de 12 luni.

B. SPECIFICATII TEHNICE

Bl. DESCRIEREA  SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI
AVERTIZARE IN CAZ DE INCENDIU SI A ILUMINATULUI DE SIGURANTA,
SEMNALIZARE SI CONTINUARE A LUCRULUI

LOT 1. Descrierea sistemului de detectare, semnalizare si avertizare in caz de
incendiu si a iluminatului de sigurantd, semmnalizare si continuare a lucrului la Pavilionul

Expozitional Constanta

Obiectul achizitiei publice il reprezinta asigurarea de cétre un operator autorizat, in
conformitate cu legislatia in vigoare, a serviciilor de intretinere si reparatie la iluminatul de
sigurantd, la sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu,
precum si a iluminatului de sigurantd, semnalizare si continuarea lucrului la Pavilionul
Expozitional Constanta.

Sistemul de detectare, semnalizare si aavertizare in caz de incendiu este compus din

urmatoarele:
Nr.crt. | Denumire reper Nr. buc.
i Centrala de incendiu HONEYWELL ESSER 1IQ8 |1
CONTROL M
2, Panou repetor terminal 1
3 Detector optic fum 141
4. Detector termic 6
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5 Buton alarmare incendiu 30
6. Sirend interioard de incendiu + flash 29
7 Detector de gaz 5

8. Transponder 4 in / 2 out 5

9. Cablaj 1 set

[luminatul de sigurantd, semnalizare si continuarea lucrului este compus din:
- lampi inscriptionate EXIT- 18 buc.
- lampi iluminat hidranti interiori — 25 buc.
-lampi iluminat pentru continuarea lucrului (de la camera centralei de detectie
incendiu si de la camera tabloului electric general de distributie) - 1 set

- cablaj -1 set

LOT 2. Descrierea sistemului de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu
s1 a iluminatului de sigurantd, semnalizare si continuarea lucrului la Centrul Militar Zonal

Constanta

Obiectul achizitiei il reprezintid asigurarea de cdtre un operator autorizat, in
conformitate cu legislatia in vigoare, a serviciilor de intretinere, si reparatic la sistemul de
detectare, semnalizare §i avertizare, precum si instalatia de iluminat de sigurantd, semnalizare

si de continuarea lucrului in caz de incendiu montate la Centrul Militar Zonal Constanta.

v . @ Fk- = 3 ; .
Sistemul de detectare, semnalizare §i averftizare in caz de incendiu este compus din

urmétoarele:
Nr.crt. | Denumire reper Nr. buc.
I Centrala de detectie semnalizare si avertizare incendiu | 1
Benteel J424-8
2. Senzori detectie fum 83
3. Buton alarmare incendiu 10
4. Sirene alarma 5
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B, Cablaj 1 set

Iluminatul de sigurantd, semnalizare si de continuarea lucrului compus din:
- lampi EXIT- 25 buc
- lampi 1luminat hidranti interiori - 10 buc
- iluminat pentru continuarea lucrului — 1 set

- cablaj -1 set

B2. PREZENTAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL ACHIZITIEI

in cadrul contractului se vor executa lucriri de reparatie si intretinere pentru sistemele
si instalatiile de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu, precum si a celor de
iluminat de sigurantd, semnalizare si de continuare a lucrului montate la Pavilionul
Expozitional Constanta si Centrul Militar Zonal. Prestatorul trebuie sa fie autorizat pentru
efectuarea lucrdrilor de proiectare, instalare si fintretinere a sistemelor de detectare
,semnalizare si avertizare in caz de incendiu de cétre Centru National penru Securitate la
Incendiu si Protectie Civild, in conformitate cu prevederile legale ale Ordinului nr. 87/2010
pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazd lucriri in
domeniul apardrii impotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Materialele puse in operi cu ocazia remedierilor vor fi decontate pe baza unui deviz
ofertd aprobat de beneficiar, justificat prin oferte de preturi insotite de fise tehnice de la
furnizori pentru principalele materiale dacd este cazul (manopera fiind inclusi in preful
contractului).

In conditiile in care devizul nu se aprobi, beneficiarul isi rezerva dreptul de a-si
achizitiona materialele ce urmeaza a fi puse in opera.

Decontarea lucrdrilor de mentenanti se va face lunar, in pref fiind cuprinse
urmdtoarele :

- deplasarea echipei de interventie,

- verificarea parametrilor functionali,

- operatiuni de revizie specifice,

- controale functionale ale echipamentelor,

- manoperd montare diverse materiale.
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In cazul aparitiei unei defectiuni in intervalul dintre cele doua mentenante lunare
prestatorul se angajeazi s intervind in maxim 12 ore in zilele lucritoare si in 24 de ore in
zilele de repaus si sarbatori legale.

Dupa efectuarea lucririlor de mentenantd prestatorul va intocmi un raport de
interventie / notd de constatare / proces verbal de interventie care va descrie starea tehnici a
echipamentului precum si propunerile concrete privind componentele instalatiilor care se
impun a fi schimbate in vederea unei functionari optime a acestora.

In cazul unei avarii care necesiti reparatii (inclusiv inlocuire de piese) se va intocmi
de catre prestator o noti de constatare, (confirmata de catre reprezentantul beneficiarului) cu
recomandari, iar lucrarea va fi efectuatd numai in baza unei note de comandi emisi de citre

beneficiar.

B3. OPERATIUNILE DE MENTENANTA CE URMEAZA A FI
PRESTATE LA:

a. Sistemele de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

Prestatorul va asigura mentenanta lunard a sistemului de detectie, semnalizare si
alarmare prin intermediul unui personal tehnic pregitit de inalti calificare. Lucririle de
mentenantd se vor efectua in conformitate cu Normativul de intretinere TS54-4, Normativ

P118/3-2015 si in conformitate prevederile normativelor specifice in vigoare.

a.1.Verificarea centralei de semnalizare incendiu cuprinde:

- examinarea listei de evenimente accesind memoria centralei;

- verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea
indicatorilor afisati;

- verificarea functiondrii corecte a panoului repetor terminal;

- examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni;

- deconectarea alternativa a alimentarii primare si a celei de rezervi a centralei;

- examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru a sesiza eventualele
semne de suprainciélziri, intreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni;

- examinarea starii sursei de alimentare, incluzdnd sursa primari de alimentare

si a bateriilor de acumulator (preventiv se vor curita si contactele sursei de rezervi);
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- reconectarea alimentdrii si repunerea centralei in modul de lucru normal;
- test bucle centrald si predare la beneficiar a ,,etb-ului” centralei in stare de

functionare la fiecare revizie.

a.2.Verificarea componentelor sistemului de detectie, semnalizare si alarmare in caz
de incendiu va cuprinde:

- verificarea integritatii buclelor si a componentelor din sistem;

- verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar in cazul in
care unul sau mai multi detectori au ajuns la pragul de prealarmd se vor curdta pentru
aducerea lor la pragul normal.

- testarea la alarmé si defect a detectoarelor;

- piesele sau subansamblele defecte se vor inlocui numai dupa acceptarea de
catre beneficiar a devizului sau a ofertei tehnice de reparatii. Garantia acordata de citre
prestator va fi de: minim 6 luni pentru manoperd si minim 12 luni pentru piesele /
subansamblele inlocuite;

- devizul sau oferta tehnicd de reparaii se va intocmi numai pentru
contravaloarea componentelor in cauzi, contravaloarea manoperei de instalare fiind inclusa
in contractul de servicii;

- se va tine la zi jurnalul de evidenti al instalatiei;

- testarea la alarma si de defect a dispozitivelor ce compun sistemul de detectie,
semnalizare si alarmare: detectoare automate (fum, temperaturd), butoane de alarmi la
incendiu, sirene, (testarea se va efectua lunar, prin rotatie astfel incat la 3 luni si fie cuprinse
toate detectoarele);

- verificarea degajérilor din jurul detectoarelor, butoanelor - verificarea la cel
mult 6 luni a scenariului matricei de risc a instalatiei;

- verificarea circuitelor de semnalizare si alimentare (vizual, mdésuratori
conform normativ P 118 — 2102 — partea a Ill-a) verificarea actiondrilor automate ale
centralei de incendiu;

- toate materialele de intretinere / reparare (aspiratoare praf, pensule, substante
degresante, spray, etc.) si toate mijloacele tehnice sunt asigurate de citre prestator si sunt

incluse in contractul de servicii.
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Prestatorul va prezenta beneficiarului necesitatile din punct de vedere tehnic pentru
aducerea instalatiei in parametrii normali de functionare, conform normativelor si conditiilor
actuale ale zonelor protejate.

Tipul lucrérilor de verificare §i periodicitatea lor se vor stabili de catre prestator si

beneficiar si va fi parte integrantd din contract.

b. lluminatul de siguranti, semnalizare si continuarea lucrului

Prestatorul va asigurd mentenanta lunard a sistemului de iluminat de sigurant,
semnalizare §i continuarea lucrului. Verificarea sistemului de iluminat de siguranta,
semnalizare si continuarea lucrului cuprinde:

- verificarea lunara a functionalitatii lampilor prin butonul de test al fiecarei lampi;

- verificarea la 3 luni a iluminatului de sigurantd prin debransarea de la curentul
electric din intrerupétorul general.

C. RECEPTIA SERVICIILOR PRESTATE

Dupd efectuarea lucrdrilor de mentenantd, lunar se va preda beneficiarului un raport
de activitate care va cuprinde serviciile prestate pentru fiecare locatie in parte, verificate si
semnate fara obiectiuni de catre reprezentantul beneficiarului - persoand desemnatd cu
atributii de administrare a imobilului respectiv.

Notele de constatare privind componentele instalatiilor care se impun a fi inlocuite in
vederea unei functiondri optime a acestora — de asemenea verificate si semnate de citre
reprezentantul beneficiarului - persoani desemnatd cu atributii de administrare a imobilului
respectiv, se vor preda in vederea solutiondrii intr-un termen de maxim 5 zile de la
intocmirea lor.

D. MODALITATEA DE PLATA

Plata se va face lunar in contul prestatorului deschis la Trezorerie dupa confirmarea
situatiei de platad de cétre reprezentantul beneficiarului, ca urmare a efectudrii prestatiei, in
termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii la Consiliul Judetean Constanta, in limita
disponibilititilor bugetare aprobate.

E. MODUL DE INTOCMIRE A OFERTEI

E1.-Oferta financiara
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Oferta finanaciard va include o analizd detaliata de pret , respectiv toate cheltuielile
legale considerate obligatii cétre stat, precum si cheltuielile necesare indeplinirii serviciilor de
intretinere $i reparatii ce fac obiectul prezentei achizitii.

Din analiza detaliatd a cheltuielilor vor rezulta valoarea lunard exprimata in lei, fard
TVA si valoarea anuald exprimata in lei, fard TVA. pentru fiecare obiectiv in parte.

E2. Oferta tehnica

Oferta tehnica va fi intocmita cu respectarea cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

Oferta tehnicd va contine o descriere a modului de organizare si functionare a
societatii ofertante, astfel incéat sd asigure desfisurarea in conditii de calitate si protectie a
muncii corespunzitoare pentru indeplinirea obiectului contractului.

Societatea contractoare trebuie si fie autorizatd in domeniu conform legislatiei in
vigoare.

F. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

.= Sa respecte programul de lucru al beneficiarului si regulamentul intern de
functionare al acestuia;

.= La inceputul programului de lucru, si se prezinte la conducatorul compartimentului
care urméreste derularea contractului;

= 53 respecte legislatia in vigoare privind activitatea care face obiectul contractului;

= Tine evidenta jurnalului de evidenti al instalatiei;

* Prestatorul va rdspunde material pentru pagubele pe care le produce beneficiarului
din vina sa exclusiva;

» In caz de avarie/accident va anunta si solicita prezenta reprezentantului
beneficiarului;

= Prestatorul va efectua operatiunile de intretinere in mod regulat;

* Prestatorul rdspunde de eventualele nerespectdri ale angajatilor sdi privind
obligatiile contractuale;

« In cazul interventiilor regulate si anunte reprezentantul beneficiarului.

G. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

- si desemneze persoanele cu drept de control si receptie asupra modului de

indeplinire a contractului de cétre prestator;

- sa efectueze plata serviciului conform prevederilor contractului;
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H. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Prestatorul va respecta toate prevederile legale in vigoare in conformitate cu Legea
319 /2006, actualizatd privind protectia si securitatea muncii.

Respectarea normelor privind securitatea la incendiu a constructiilor conform
normativ P 118 — 2015, securitatea la incendiu din punct de vedere al instalatiilor de
detectare, semnalizare si avertizare la incendiu conform normativ P118/3 — 2015, Ordinului
Ministrului Administratiei si Internelor nr.262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale
de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri si Ordinului Ministrului
Administratiei si Internelor nr. 129/2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind

avizarea $i autorizarea de securitate la incendiu si de protectie civila, .

Vicepresedinte,

Claudiu - Iorga Palaz

Directia Generald Administrare Domeniului Public si Privat

-Autoritatea Judeteana de Transport

Director General Director General Adjunct,
Sebastian Rancichy Cristian Hagea
Sef Birou Pavilign Expozitional Intocmit si redactat,
Adriana Tudosoiu Neguté#/Gheorghe

v
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