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                                       SPECIFICAȚII TEHNICE  

          servicii verificare energetica a unui transformator de 630 kw 

 

Pentru verificarea acestui transformator de 630 KVA sunt necesare următoarele activități: 

 

✓ Măsurare rezistență de izolare a fiecărei înfășurări fată de masa Trafo putere; 

✓ Măsurarea rezistenței de izolație a fiecărei înfășurări față de masă; 

✓ Măsurarea rezistenței ohmice a înfășurărilor (bobinajelor); 

✓ Măsurarea rezistenței de izolație a înfășurărilor R15, R60 și a coeficientului de absorbție; 

✓ Verificarea releului de gaze; 

✓ Verificare, încercare rigiditate dielectrică ulei trafo. 

✓ Încercare cu tensiune alternativă mărită 50 Hz. 

• Locația unde se va efectua verificarea: localitatea Agigea, sos E 675. 

• Valoare estimată -  3793,42 lei fără TVA. 

• Sursa de finanțare din bugetul Consiliului Județean Constanța. 



Pa1 

 

 

 

 

Nr. Serviciile prestate U.M. Cantitatea Prețul unitar 

(exclusiv TVA) -lei- 

TOTALUL (exclusiv 

TVA) -lei- 

0 1 2 3 4 5 = 3x4 

1 Măsurare rezistenta de izolație a fiecărei infasurari fata de masa 

Trafo putere 

lei 280,56 1,16 325,15 

material: 0,00 0,00 

manopera: 1,16 325,15 

utilaj: 0,00 0,00 

transport: 0,00 0,00 

2 Masurarea rezistentei de izolație a infasurarilor si calcularea 

coeficientului de absorbție 

lei 280,56 1,16 325,15 

material: 0,00 0,00 

manopera: 1,16 325,15 

utilaj: 0,00 0,00 

transport: 0,00 0,00 

3 Masurarea rezistentei ohmice a infasurarilor lei 420,84 1,16 487,73 

material: 0,00 0,00 

manopera: 1,16 487,73 

utilaj: 0,00 0,00 

transport: 0,00 0,00 

4 Verificarea releului de gaze lei 280,56 1,16 325,15 

material: 0,00 0,00 

manopera: 1,16 325,15 

utilaj: 0,00 0,00 

transport: 0,00 0,00 

5 Verificare comutator de ploturi pe fiecare treapta a infasurarilor lei 
467,60 1,16 541,92 

material: 0,00 0,00 

manopera: 1,16 541,92 

utilaj: 0,00 0,00 

:ransport: 0,00 0,00 

6 Verificare, incercare rigiditate dielectrica ulei trafo lei 654,64 1,16 758,68 

material: 0,00 0,00 

manopera: 1,16 758,68 

utilaj: 0,00 0,00 

transport: 0,00 0,00 

7 încercare cu tensiune alternativa mărită 50Hz lei 
888,46 1,16 1.029,64 

material: 0,00 0,00 

manopera: 1,16 1.029,64 

utilaj: 0,00 0,00 

transport: 0,00 0,00 

STADIUL FIZIC: [0050.1.1] - DEVIZ OFERTA 

0 1 2 3 4 5 = 3x4 

  
material manopera utilaj transport total 

TOTAL GENERAL (fara TVA): 0,00 3.793,42 0,00 0,00 3.793,42 

TVA:      19,00 % 720,75 

TOTAL GENERAL: 4.514,17 
 


